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ZKUSEBNI PROTOKOL
¢. j. 412207455

Objednavatel: Snaggi, s.r.o.

IC: 26953382
Adresa: Vevefi 39, 602 00 Brno
Vzorek: LED svitidlo

Datum pfijeti vzorku: 19.5.2014

Vypracoval: Martin Klepal

Misto a datum vydani:  Zlin, 4.6.2014

Ing. Jifi Samsonek Ph.D.
vedouci zkusebni laboratofe

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkusebnim protokolu se tykaji jen vzorkid nami zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro festovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak neZ cely !
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Popis a identifikace vzorkli:
Objednatel dodal ke zkou$eni vzorek — LED svitidlo. Vzorek byl zaregistrovan pod ITC &islem 412207455/01

Obrazek ¢. 1

Zpusob odbéru vzorki:

Vybér vzork( uréenych ke zkouskam proved| objednavatel. Laboratof neruci za chyby vzniklé nespravnym od-
bérem vzorkd.

Zadani:

Zkouska ochrany krytu elektrického zafizeni proti mechanickym narazéim podle CSN EN 50102.

Podminky zkousky:

Stuperi ochrany poskytované krytem = IK10

Zkouska byla provadéna pfi teploté T=23+2°C

Udernik s energii dopadu 20 J - Pouzito volng padajici kladivo popsané v CSN EN 50102 tabulka &.2
Hmotnost = 5 kg

Vy38ka padu = 400 mm.

Pocet narazl na jednotlivé kryty = 5

Pocet vzorkid = 1

Vysledky zkousek:

Kazda kryci ¢ast svitidla byla podrobena 5 narazim ocelového kladiva (obrazek ¢.2- 4). Doslo k povrchovym
deformacim plechového kryti. U transparentni plastové krytky osvétleni doslo ve 2 pfipadech k promacknuti

stfedové plastové listy. Nevznikly Zadné ostré hrany, hroty ani praskliny. Po narazové zkousce LED svitilna
sviti.

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzorkiti nami zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !
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Ing. Véra Bohatova
vedouci Fyzikalni zkuSebny

Upozornéni: Vysledky uvedené v tomto zkuSebnim protokolu se tykaji jen vzork(i nami zkousenych.

Bez pisemného souhlasu Institutu pro testovani a certifikaci, a.s. se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely !



